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鉄イオンあるいは鉄粉量とセレン酸塩除去率の関
係を図4に示す。
　各方法とも，セレン濃度を排水基準以下とする
ことはできなかった。中和凝集沈殿法（酸性下還
元）及び常温フェライト法（アルカリ性下還元）
では硫酸第一鉄添加量とセレン酸塩除去に比例関
係があり，セレン酸塩の還元除去には酸性，アル
カリ性とも有意差がなかった。また廃液組成によ
る差違もない。特殊鉄粉法は廃液Aで最大除去率
を示しているものの，逆に廃液Bでは最大でも24
％と最低の除去率となっている。特殊鉄粉法はそ
の廃液処理方法として，処理手順の簡易さにもか
かわらず，種々の処理機構が複雑に働くと言われ
ている。しかしキレート剤等による妨害も考慮さ
れなければならないといわれている。廃液Bは重
金属類濃度に対してCOD成分が極端に高いとい
う特殊性があり，キレート剤が含まれる可能性も
高い廃液である。
　各処理方法によるCOD除去率を図5に示す。
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中和凝集沈殿法及び常温フェライト法とも35～45
％のCOD除去率であるが，特殊鉄粉法の廃液B
では最大でも除去率30％に満たない。特殊鉄粉法
にとっては，廃液Bが妨害性のある廃液に分類さ
れ，鉄粉がFe2＋として溶出しにくかったかあるい
はFe2＋が阻害された可能性が考えられる。
　中和凝集沈殿法及び常温フェライト法では第一
鉄イオン量の添加量を増加させればセレン酸塩を
還元除去できる可能性が示されたのであるが，硫
酸第一鉄として4gFe／1相当の処理では，スラッ
ジ量を多量に発生させることとなり処理水とのろ
過分離が極度に悪くなる。したがって，これらの
処理方法によるセレン酸塩除去には，硫酸第一鉄
の添加を数回にわけ，反応時間を長：くする必要が
あると考えられる。
　反応時間とセレン酸塩除去の関係を中和凝集沈
殿法及び常温フェライト法では確認していないの
であるが，特殊鉄粉法で試みた結果を表4に示す
（処理実験原無機廃液は先の廃液組成とは異なる）。
　表4　特殊鉄粉法の三拝時間とセレン酸塩濃度
処理
菇@ Fe添加量
処理水中
SSe濃度除去率
5gFe／i5．83醗9／1 48．9驚1
15 4．92 56．8
5gFe／13．76 58．2H
12．5 0．51 94．3
試料廃液（廃液C）
pH2．　0
pH8．　0
pHIO．　O
pH8．　0
1　：11．4mgSe／1，　II：9．0皿gSe／l
　　NaeH
補灘蹴置
　　NaOH
I：60皿in
皿：120min
　　NaOH
I　：30min
ll　：60min
　　H2SO4
　　高分子凝集剤
ろ過
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特殊鉄粉が5g／1である場合には，反応時間の
延長によりセレン酸塩の還元除去がわずかである
が進行している。特殊鉄粉を12．5g／1とし反応
時間を延長すると，90％以上のセレン酸塩が除去
され処理水中のセレン濃度は0．51㎎Se／1となった。
このことは図4のセレン酸塩除去率で，特殊鉄粉
12g／1の添加実験はセレン酸塩の還元除去がま
だ平衡に達していないと考えられる。したがって，
セレン酸塩の還元除去には，還元に必要な第一鉄
イオンが順次供給されること及びセレン酸塩の還
元には長時間を要すること（反応律速）が必要と
考えられる。
　セレン酸の還元反応式は下記であると考えられ
る。
　酸性下
　SeO42一十　2　Fe2’十H’＝SeO32一十　2　Fe3’十　O　H’
　アルカリ性下
　SeO42n十　2　Fe（OH）2十lhO
　　　　　　　＝SeO32M十　2　Fe（OH）3
Andrew　P．はセレン酸イオンの還元によって生
じた亜セレン酸イオンは直ちにセレン元素まで還
元され磁性酸化鉄に取り込まれると報告している。
本実験では亜セレン酸イオンの除去過程について
の考察は行っていないのであるが，表3に示した
セレン濃度（硝酸ランタン共沈処理試料中のセレ
ン濃度，セレン酸イオンは硝酸ラソタソで沈殿し
ないが亜セレン酸イオンは沈殿を形成する）が亜
セレン酸であるとすると，セレン酸塩の還元によっ
て生じた亜セレン酸イオンは廃液処理系から速や
かに除去されていると考えられる。
　セレン酸塩の還元除去は，特殊鉄粉法にその適
用可能性が認められるものの複雑組成廃液に対す
る選択性に注意を要すること，及び充分な第一鉄
イオンの供給と反応時間を要する。中和凝集沈殿
法及び常温フェライト法は，セレン酸塩の還元除
去；率と硫酸第一鉄量に比例関係があるものの，必
要以上の硫酸第一鉄を加える必要があり，生成ス
ラッジ量の問題を解決しなければならない。
《おわりに》
　セレン化合物の排水処理技術に関する所見は，
一般的にセレン化合物を単純に含む比較的純粋な
系での知見であった。本実験は，少量・多品種と
いわれる大学内で発生する複雑組成無機廃液に着
目し，不注意にもセレン化合物が混入した場合の
処理技術の確立を検討するものである。これら無
機廃液中のセレン化合物除去は，純粋系で報告さ
れている知見は必ずしも適用されず，結果として
まだ改善の余地が残る結果となった。しかし，特
殊鉄粉法に代表されるような高機能鉄の使用ある
いは硫酸第一鉄の高活性化により，ほとんどの複
雑廃液組成に対してもセレン化合物の除去が可能
となるであろう。
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